Elaboración de empalmes entre alambres by Mantilla Quijano, Gerardo
FORMACION ABIERTA Y A DISTANCIA 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
ELABORACION DE EMPALMES 
ENTRE ALAMBRES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
ELABORACION DE EMPALMES ENTRE ALAMBRES 
MODULO INSTRUCCIONAL 2 
UNIDAD 9 
- �···· � .... . 
Elaborado por: Gerardo Mantilla 
Instructor Regional de Bogotá 
Adecuación Metodológica y 
Asesoría General del Proyecto: Socorro Martínez 
Asesora Nacional - División de Industria 
Derechos Reservados al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
Bogotá, Colombia 1983 
"Impreso con tarifa postal reducida Nº 196 de ADPOSTAL" 
CONTENIDO 
INTRODUCCION 
AUTOPRUEBA DE AVANCE 
OBJETIVOS 
1. PROLONGACIONES ENTRE ALAMBRES
a) Unión Western
b) Unión Cola de Rata
2. DERIVACIONES EN ALAMBRE
a) Unión Toma Sencilla
b) Unión Toma Doble
e) Unión Toma Anudada
d) Unión Toma Doblada
RECAPITULACION 
























En la unidad anterior vimos los principales tipos de empalmes utilizados para unir conduc­
tores eléctricos. Entre los mencionados estaban los empalmes entre alambres. 
Esta unidad contiene la descripción del proceso que se sigue para empalmar alambres y 
servirá de complemento de los conocimientos que usted ya posee sobre los conductores 
eléctricos y la forma como éstos se utilizan en las instalaciones domiciliarias. 
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AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. De las siguientes herramientas cuáles se utilizan para hacer la unión cola de rata.




2. Seleccione los pasos que deben seguirse en la ejecución de la unión western y coloque
dentro del paréntesis el orden correcto (1o., 2o., 3o., etc.).
A. Pele las puntas
B. Cruzar las puntas
c. Limpiar las puntas
D. Apretar los arrollamientos
E. Efectuar el arrollamiento
3. Marque con una X la respuesta correcta.




d) Ninguna de las anteriores
4. La derivación o toma sencilla se utiliza:
a) Para unir conductores hasta el No. 1 O
b) Derivar de una I ínea principal, otra I ínea
c) Derivar una toma corriente 
d) Ninguna de las anteriores
5. Ordene y coloque dentro del paréntesis los pasos correctos para ejecutar la unión cola
de rata.
A. Cruzar los alambres uno sobre otro
B. Cruzar los alambres y asegurarlos con el alicate
C. Pelar las puntas
D. Cortar las puntas sobrantes
E. Continuar el arrollamiento y asegurarle
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6. La unión cola de rata se utiliza para:
a) Prolongar cables aéreos
b) Prolongar I íneas a la vista
c) Prolongar y derivar conductores en cajas metálicas
d) Ninguna de las anteriores
7. La toma doble se utiliza:
a) En 2 conductores No. 14
b) Sacar dos derivaciones de un mismo punto
c) Prolongar 2 conductores
d) Ninguna de las anteriores
8. La unión toma anudada se denomina también:
a) Toma sencilla
b) Toma doble
c) Toma de seguridad
d) Ninguna de las anteriores
9. La unión doblada se emplea para sacar:
a)  De un alambre principal una última derivación
b) De un alambre principal un cable derivado
c) De un cable principal un alambre derivad o
d) De un cable principal un cable derivado
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN EN LA PAG. No. 27 
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OBJETIVOS 
Los empalmes que más utiliza el electricista en una instalación eléctrica domiciliaria, son 
los que se realizan entre alambres, dado que este tipo de conductores es el más empleado 
en instalaciones domésticas. 
lEstá usted en condiciones de efectuar una conexión correctamente entre alambres? lSigue 
los pasos en forma ordenada para elaborar técnicamente dicha conexión? 
Pues bien, el contenido de esta unidad lo capacitará para realizar técnicamente: 
1. Prolongaciones entre alambres, siguiendo en forma ordenada los pasos necesarios.






Como dijimos en la unidad anterior este empalme se utiliza para prolongar conductores, y 
se realiza con conductores hasta el número 1 O. 




Emplee con cuidado la navaja, para no herirse. 
1.Paso: Coloque el alicate en forma
perpendicular al alambre y 
córtelo (figura 2) 
2. Paso: Pele las puntas.
Marque con la navaja, sobre 
el extremo a conectar, una 
distancia de aproximadamen­
te 50 veces el diámetro de ese 
alambre (figura 3). 
Por ejemplo si el alambre tie­
ne 2 mm de diámetro, ese va­
lor se multiplica por 50 que 
daría un total de (50 X 2 = 
100 mm) que equivaldrían a 
1 O cm, siendo ésta la distan­
cia total a cortar. 
Pele las puntas a partir de las 
marcas, hasta retirar toda la 
capa aislante (figura 4). 
USE SIEMPRE LA NAVAJA EN FORMA INCLINADA, PARA NO DAÑAR 
EL ALAMBRE. 
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3. Paso: Limpie con el lomo de la navaja los extremos pelados hasta que el metal quede
brillante, con el fin de quitarle el óxido que pueda presentar y facilitar un buen 
contacto. 
4. Paso: Cruce las puntas (figura 5).
5. Paso: Efectúe el arrollamiento.
Sujete los alambres sobre el cruce
con un alicate. 
Inicie el arrollamiento de una pun­
ta, con los dedos, hasta que quede 
como la figura 6. Luego enrolle el 
otro extremo, en sentido contra­
rio, de la misma manera. 
Figura 6 
Figura 5 
Termine los enrollamientos apre­
tándolos con los alicates, luego 
remate las puntas y enderece el 
empalme. 
Fía. 7 
LAS VUELTAS DEBEN QUEDAR UNAS JUNTO A OTRAS, BIEN UNIDAS. 
NO SE DEBEN MONTAR LAS VUELTAS SOBRE SI MISMAS NI SOBRE EL 
AISLAMIENTO. 
LAS VUELTAS NO DEBEN PRESENTAR RASGOS DE GOLPES, NI DE 
DESBASTE. 
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b) UNION COLA DE RATA
Este tipo de empalme se utiliza para unir conductores que no tengan que soportar tensión 
mecánica, como los que se realizan en las cajas metálicas para instalaciones. 
Esta operación consiste en unir dos o más conductores para prolongarlos o derivarlos. 
PROCESO DE EJECUCION 
1. Paso: Pele las puntas de los conduc­
tores en una longitud de 20 
veces su diámetro (figura 1 ). 
3. Paso: Arrolle los alambres uno so­
bre otro (figura 3). 
Figura 4 
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Figura 1 
2. Paso: Cruce los alambres y asegúre­
los con un alicate (figura 2). 
Figura 3 
4. Paso: Coloque el alicate en el o tro
extremo y continúe el giro 
hasta asegurar b ien la unión. 
(f igura 4). 
5. Paso: Corte las puntas sobrantes
con el corta-frío (fig. 5). 
SITIO DE CORTE 
Figura 5 
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2. DERIVACIONES EN ALAMBRE
a) UNION TOMA SENCILLA
Es utilizada para derivar una I ínea de otra principal. Se realiza con conductores, hasta el 
número 10. 
CONDUCTOR PRINCJ.PAL 




PROCESO DE EJECUCION 
1. Paso: - Pele los conductores.
- Pele el extremo del conductor derivado en una longitud aproximada de 50 veces
su diámetro (figura 2).
- Pele el otro conductor, en la zona donde se efectuará la conexión, en una longi­




o Figura 3 
---
2. Paso: Limpie los conductores en las zonas en donde ha quitado el aislamiento.
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3. Paso: - Arrolle el extremo del con­
ductor derivado. 
- Cruce el conductor deriva­
do formando ángulo recto,
o sea a 90º con el principal
y sujételos con un alicate
de puntas planJs (figura 3).
- Arrolle a mano el conduc­





ESTE ARROLLAMIENTO DEBE REALIZARSE. SIEMPRE OBSERVANDO LOS 
90
º 
ENTRE EL CONDUCTOR PRINCIPAL Y EL CONDUCTOR DERIVADO 
(FIGURA 5). LAS FIGURAS 6 Y 7 MUESTRAN LA FORMA INCORRECTA. 
Figura 5 
Figura 6 Figura 7 
Apriete con otro alicate las espiras y remate la punta. 
LAS ESPIRAS DEBEN PERMANECER UNIDAS Y NO SE DEBEN MONTAR 
SOBRE EL AISLAMIENTO. 
LA PUNTA DEBE QUEDAR PERFECTAMENTE REMATADA PARA EVITAR 
LA RUPTURA DE LA CINTA AISLANTE. 
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b) UNION TOMA DOBLE
Primera forma 
Esta primera forma, y la segunda que verá más adelante, se utilizan para sacar dos deriva­
ciones de un mismo punto en un conductor. 
Fig. 1 
PROCESO DE EJECUCION 
1. Paso: - Pele los conductores.
- Pele los extremos de los conductores a derivar en una longitud de 50 veces su
diámetro (figura 2).
CONDUCTOR .1 _!v_v_· .,_.,.,_. ·_,_ .. _, _, ·--·�- ----------------
CONDUCTOR 2 "' ,·, ... · .. ··,· ,· . . . �----------------
Figura 2 
Pele el conductor principal, en la 
zona donde se efectuará la co­
nexión, en una longitud aproxima­
da de 20 veces su diámetro (figura 
3). 
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Figura 3 
2. Paso: Limpie los conductores en las zonas en que ha quitado el aislamiento.
3. Paso: - Arrolle el extremo del primer conductor a derivar.
- Arrolle el primer conductor de la misma manera como lo hizo con la derivación
toma sencilla, pero esta vez empiece desde la mitad del conductor principal
(figura 4).
r-· 1 O d --j
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� PUNTA REMATADA 
Figura 4. 
- Finalice este primer arrollamiento, apretando las vueltas con el alicate y rema­
tando la punta como se aprecia en la figura 4.
4. Paso: - Arrolle el extremo del segundo conductor a derivar.
- Coloque el extremo del segundo conductor, junto al ya derivado, pero en forma
contraria, sujetándolo con el alicate como lo muestra la figura 5.
Figura 5 
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- Tome el alicate con una mano, y con la otra, vaya arrollando el conductor, tra­
tando de conservar los 90
º 
con el conductor principal, cada vez que les de una
vuelta, con el fin de que esas vueltas queden juntas y rectas.




Finalice este segundo arrollamiento, apretando las espiras con el alicate y rematando la 
punta de la misma manera como lo hizo con el empalme anterior. 
EN ESTE SEGUNDO ARROLLAMIENTO, ASI COMO EN EL PRIMERO, LAS 
VUELTAS DEBEN QUEDAR TOTALMENTE PEGADAS SOBRE EL CONDUC­
TOR PRINCIPAL. 
Segunda forma 
PROCESO DE EJECUCION 
1. Paso: - Pele los conductores.
- Pele los extremos de los conductores en una longitud de 50 veces su diámetro
(figura 2).
CONDUCTOR 1 1� l(>< � )(:>(,I i<U()OC -( § t:===========================::J 




- Pele el conductor principal, en la zona donde se efectuará la conexión, en una






2. Paso: Limpie los conductores en las zonas en que ha quitado el aislamiento.
3. Paso: - Arrolle los extremos de los conductores a derivar.
- Coloque los conductores de tal manera que queden como lo muestra la figura 4.
Figura 4
- Tome la unión con la mano izquierda, e inicie el arrollamiento con la derecha,




- Termine el arrollamiento, colocando un alicate al comienzo del empalme, y con
otro, tome los dos conductores y termínelos de enrollar sobre el conductor
principal, teniendo en cuenta que las vueltas deben quedar totalmente unidas, y
los puntos rematados (figura 6).
Figura 6 
e) UNION TOMA ANUDADA
Figura 1 
Esta derivación se utiliza cuando es necesario que el conductor tenga una gran resistencia a 
la tensión mecánica. Se le denomina también toma de seguridad debido a la forma segura 
como se presenta. 
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PROCESO DE EJECUCION 
1. Paso: - Pele los conductores.
- Pele el extremo del conductor derivado en una longitud aproximada de 50 veces
· su diámetro (figura 2).
Figura 2 
t-¡ _. _____ 50 d -----•�! 
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- Pele el otro conductor en la zona donde se efectuará la conexión, en una longi­
tud aproximada de 1 O veces su diámetro (figura 3).
d_ t ' 
-
- 10 d---, 
Figura 3 
2. Paso: Limpie los conductores en las zonas en donde ha quitado el aislamiento.
3. Paso: - Arrolle el extremo del conductor derivado.
- Coloque el conductor derivado sobre el principal y con la ayuda del alicate,
dele una vuelta, tratando de abrazarlo completamente, como lo muestra la
figura 4.
,_ iOi. � � O L! ,,,,,., .. :> 
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- Gire el extremo del conductor a derivar horizontalmente, como si fuera a enro­
llarlo sobre sí mismo, hasta que haya dado media vuelta, luego súbalo como lo







� ;' Figura 5 
- Tome el empalme con el alicate y con la otra mano arrolle el conductor deriva­
do sobre el principal.
- Termine de realizar el empalme con el alicate, teniendo en cuenta que las vuel­
tas deben quedar unidas y la punta rematada.
Fig. 1 
Esta unión tiene su utilización cuando se realiz�a conexión final entre dos alambres, o 
sea cuando se desea sacar del final del conductor principal una última derivación (figura 1 ). 
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PROCESO DE EJECUCION 
1. Paso: - Pele los conductores.
- Pele el extremo del conductor derivado en una longitud aproximada de 50 ve­
ces su diámetro (figura 2).
- Pele el extremo del conductor principal, en la zona donde se efectuará la co­
nexión, en una longitud aproximada de 30 ve ces su diámetro (figura 3).
1 }�;; x·�·Y )1-��------___.,0 
¡--- 50 d 
.30dl 
Figura 2 Figura 3 
2. Paso: Limpie los conductores en las zonas en donde ha quitado el aislamiento.
3. Paso: - Arrolle el extremo del conductor derivado.
- Coloque el conductor derivado sobre el conductor principal y proceda a enro­
llarlo como si se tratara de una unión toma sencilla, hasta tener 3 ó 4 vueltas
(figura 4).
EL CONDUCTOR PRINCIPAL DEBE ESTAR COMPLETAMENTE RECTO, 
BIEN ENDE REZADO. 
Y.YYYYXY. 
Figura 4 
- Apriete las vueltas con un alicate, para que queden firmemente ajustadas al con­
ductor principal, luego doble el conductor principal, de manera que toque las
vueltas que acaba de hacer.
- Finalice el empalme, arrollando el conductor sobrante sobre el conductor prin­
cipal doblado, de tal manera que las vueltas queden unidas y la punta rematada,
como lo muestra la figura 1.
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RECAPITULACION 
Empalmar conductores es la ope11ación que tiene por objeto prolongar I íneas, éstos se utili­
zan en todo tipo de instalación. Los más utilizados por el instalador electricista son: 
a) Unión western: Se efectúa para prolongar conductores hasta el número 10. Los pasos
para realizarla son:
1. Cortar el alambre (en caso necesario)
2. Pelar las puntas
3. Limpiar las puntas
4. Cruzar las puntas
5. Efectuar el arrollamiento
b) Toma sencilla: Se utiliza para derivar de una línea principal otra. Los pasos para reali­
zarla son:
1. Pelar los conductores
2. Limpiar los conductores
3. Enrollar el extremo del conductor derivado
c )  Unión cola de rata: Muy utilizado como unión o derivación en cajas metálicas. Los 
pasos para realizarla son: 
1. Pelar las puntas
2. Cruzar los conductores
3. Enrollar los conductores
4. Asegurar la unión
5. Cortar los extremos sobrantes
d) Unión toma doble: Existen 2 formas para realizar estas tomas, ambas utilizadas para .
sacar derivaciones de un mismo punto. Los pasos a seguir son:
1. Pelar los conductores
2. Limpiar conductores
3. Arrollar el extremo del primer conductor
4. Arrollar el extremo del segundo conductor
5. Rematar las puntas
e) Toma anudada: Es una derivación muy utilizada en aquellos sitios donde tiene que
soportar una tracción mecánica fuerte producida por el viento, el peso mismo del cable
como en los acometidas, derivaciones para antena, etc. Los pasos para su ejecución son:
1. Pelar los conductores
2. Limpiar los conductores
3. Arrollamiento del conductor a derivar
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f) Toma doblada: Se emplea cuando se desea sacar del final del conductor principal una
derivación. Los pasos para realizarla son:
1 o. Pelar los conductores
2o. Limpiar los conductores




















RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE 
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·· TRABAJO PRACTICO
Una vez terminados los ejercicios prácticos de empalme l,e sugerimos como trabajo especial 
hacer un mostrario con los empalmes hechos por usted, colocándole debajo el nombre y al 
lado su utilización. Puede utilizar una lámina de tríplex. 
En la próxima agrupación el tutor observará su trabajo y verificará su desempeño. 
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TRABAJO ESCRITO 






2. lPor qué es indispensable la limpieza de los conductores antes de empalmar?
3. En pocas palabras: lPor qué la derivación de seguridad se llama así? ,
4. Haga un pequeño cuadro resumen de empalmes que usted conoce.
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